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1. RETTELSER OG KORREKTIONER 

1.1. Spørgsmål 

Følgende spørgsmål er modtaget; 

 Spørgsmål Svar 

1 Det er angivet i rettelsesblad 01, 

at tilbudsgiver skal stå for 

lodsejerforhandlinger. Hvem har 

ansvar for eventuelle erstatninger 

(herunder udbetaling af 

erstatninger) og senere 

tinglysning af kabelføringen på 

lodsejers grund 

Bygherre har talt med og har en 

forhåndsgodkendelse fra lodsejere – 

det er på hele installationsstykket 

Gentofte Kommune. Trace er udlagt 

til at løbe under disse kommunalt 

ejede strækninger. 

Tilbudsgiver søger oplysninger i LER 

og står for gravetilladelser. 

BH står for erstatningsforhandlinger 

samt evt. udbetaling under 

forudsætning af at tilbudsgiver 

observerer forpligtigelser jf SB §15 og 

§35 (CTR 40MW FEF Særlige 

betingelser v1 21122016). 

2 Hvordan forholder tilbudsgiver 

sig, hvis en lodsejer evt. afslår 

forhåndstilkendegivelsen, og ikke 

ønsker kabelføring på sin grund. 

Se 1 

1.2. Oplæg til transformer 
Bygherre har udarbejdet et konceptuelt oplæg til transformer installation. Se 

”Bilag 201 - CTR 40MW FEF Koncepttegning transformer layout”. 

1.3. Målsat bygningstegning 
Der er blevet efterspurgt en målsat tegning af bygning på Hagedornsvej. Se ”Bilag 

202 – CTR 40MW FEF CTR Bygning Målsat” 

1.4. Ændring af bilagsnavne 
Bygherre har for at sikre en ens navngivning af bilag valgt at give bilag som fulgte 

med Rettelsesblad 01 nye navn, der er ikke ændret i indholdet.  

Filerne have fået tilføjet ”Bilag 10X – CTR 40MW FEF [eksisterende navn]”; 

Bilag 101 - CTR 40MW FEF CTR bygning 35080H600k.pdf 

Bilag 102 - CTR 40MW FEF Underskydningsprofil  G1V5153_01.pdf 

Bilag 103 - CTR 40MW FEF Underskydningsprofil G1V5153_02.pdf 


